
Heizung Kühlung Strombezug
Strombezug 

EEG
PV-Eigenverbrauch Warmwasser Gesamt

spezif. 

Energieverbrauch
Nutzung

[ ] [m²] [Datum] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/m²a] [WG/NWG/SKG]*

Gemeindeamt und Musikprobenraum

Tarsdorf 160
2426079 775                  24.09.2035 31.939        -              19.801               

 ab 2025 

(wird ergänzt) 
-                                      51.740        67 NWG

Kindergarten und Feuerwehr

Tarsdorf 2
2055350 699                  29.09.2035 49.364        -              28.086               

 ab 2025 

(wird ergänzt) 
 (wird ergänzt) 77.450        111 NWG

Volksschule

Tarsdorf 16
1686173 1.634              29.09.2035 88.367        -              29.454               

 ab 2025 

(wird ergänzt) 
 (wird ergänzt) 117.821      72 NWG

beheizbare 

Gesamtnutz-

fläche 

Energieausweis 

gültig bis

Tatsächlicher Energieverbrauch 

Gebäude-Inventar gemäß EED III für die Gemeinde Tarsdorf 2024

Objeknummer 

gemäß AGWR
Gebäudebezeichnung, Adresse
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BGF BV HWBRef,RK A/V lc fGEE Verbrauch Wasser

[m²] [m³] [kWh/m²a] [1/m] [m] [-] [kWh/m²a] [Ja/Nein] [Ja/Nein]
[bereits NstEG-

Gebäude…]
Bezug Baujahr Leistung [kW] Brennstoff Leistung [kWp] [m³/a]

951,7 3627,1 68,1 0,51 1,96 0,92 72,3 nein nein Nein, bereits NstEG 2008 Nahwärme 2003 250 Hackschnitzel 0 89

876,7 3015,3 142,3 0,58 1,72 1,74 52,3 ja nein 1997 Nahwärme 2003 250 Hackschnitzel 20,21 245

1971,5 7150,3 106,3 0,49 2,04 1,36 49,8 ja nein ca. 1900 1992 Nahwärme 2003 250 Hackschnitzel 20,21 260

letzte 

Sanierung

PV-Anlage
Anmerkung zur 

Sanierungspflicht

Relevanz 

Sanierungs-

pflicht
Baujahr 

Gebäude

HWB 

Anforderung 

Niedrigstenergiegebäude 

(kurz: NstEG-Gebäude)

Daten aus Energieausweis
Gebäude 

unter 

Denkmal-

schutz

Wärmeerzeuger
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